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INSTALACUA C.0.
LEGENDA:

VKU 11-500 400mm ~ GRZEJNIK
——2 PLYTOWY

ADMINISTRACI 1 KSIEGOWOSCI

ESPOE WENTYLACYINY ZNW-1 (podwieszana
np. Verso R1200 F — VENTIA [UB ROWNOWAZNE (w. PRAWA
NAWEW Vn=1200m3/h,

WYWEW Vw=1200mJ3/h,

ODZYSK CIEPEA: WYMIEN. OBROTOWY
INAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA N=3kW/400V/50Hz
MOC ELEKTR.—NAWEW N=0,47KW — 400V/50Hz

MOC ELEKTR.—WYWIEW N=0,47KW — 400V/50Hz

INSTALACJA WENTYLACJ MECH.
LEGENDA:

—— PRZEWOD WYWEWNY
———— PRZEWGD NAWEWNY

ImVE

INSTALACUA KLIMATYZACJ
LEGENDA:

ZASILANIE+
POWROT

WENTYLATOR SCIENNY

PRZEWOD SKROPLIN
PION INSTALACJI FREONOWEY

wwestor: POWAT WOLOMINSKI, UL. PRADZYNSKIEGO 3, 05-200 WOLOMIN

okt BUDYNEK BIBLIOTEKI POWIATOWEJ, UL OGRODOWA 1A, 05-200 WOLOMIN, DZIALKA NR EW. 44, 45/1,
45/ 45/3 45/4, 46, OBREB NR 0028, JEDNOSTKA EW. 143412 4 WOLOMIN-MIASTO

ve: P.B. "PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ, POLOZONEGO PRZY
ULICY OGRODOWEJ TA W WOLOMINIE WRAZ Z BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJ DESZCZOWEY,
KANALIZACJ SANITARNEY, WODY ZIMNEJ, WEWNETRZNEJ LINI ZASILAJACES ORAZ BUDOWA CIAGU PIESZ0

INSTALACJA OGRZEWANIA | WENTYLACJI
—RZUT 1l PIETRA

JEZONEGO”

..n e "MABUD” BIURO USEUG DLA BUDOWNICTWA, SPOLKA CYWILNA
DANUTA | MARIAN MAZGAJ, ul. BIELIKA 53, 44-122 GLIWICE

MABUD

PROJEKTANT,SPECJALNOSC:
INSTALACJE SANITARNE

MeR INZ. TOMASZ SIEKANOWICZ
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11-2016

SPRAWDZAJACY, SPECJALNOSC:
INSTALACJE SANITARNE

Wk Wz PAWEL SIEKANOWICZ

POM15/008/05

11-2016
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