ROZDZIELNICA 230/400V: TE-1 (1 PIETRO)
2301400V, 50Hz , uk. pracy sieci: TT
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Kj 0,39
Pz [kW]| 12,34

INVESTOR:  STAROSTWO POWIATOWE W WOLOMINIE UL. PRADZYNSKIEGO 3, 05-200 WOLOMIN

OBIEKT: BUDYNEK BIBLIOTEKI POWIATOWEJ, UL. OGRODOWA 1A, 05-200 WOLOMIN,
DZIALKA NR EW. 45/2, OBREB EW. NR 0028, JEDNOSTKA EW. 143412_4 WOLOMIN-MIASTO

viue: PW, "PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ, POLOZONEGO PRZY ULICY
OGRODOWEJ A W WOLOMINIE."
CZESC: INSTALACJE ELEKTRYCINE WRAZ Z INSTALACJA ODGROMOWA

SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ 230/400V : TE-1.
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