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PRACOWNIA PROJEKTOWA

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
ul.Dhuga 44/50, 00-241 Warszawa; tel 510 615 610

INWESTOR:

Powiat Wotominski
ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin

TYTUL PROJEKTU:
PRZEBUDOWA BUDYNKU DPSu O WEWNETRZNY

SZYB WINDOWY DO PRZEWOZU OSOB
NIEPELONSPRAWNYCH

ADRES INWESTYCJI:

Dom Pomocy Spolecznej
ul. Konstytucji 3 Maja 7, 05-250 Radzymin

BRANZA:

PROJEKTANT: NR UPR.: PODPIS:
INST.ELEKTRYCZNNE | inz. Wiesta Gizinski 64/Wa/73
PROJEKTOWAL w specj. inst. elektr.
INST.ELEKTRYCZNNE | mgr inz. Waldemar Duranc St-239/86

SPRAWDZIL w specj. inst. elektr.

INST.ELEKTRYCZNNE | Zbigniew Woinski -

OPRACOWAL
INST.ELEKTRYCZNNE | Piotr Sperzynski -
OPRACOWAL
TYTUL RYSUNKU:
SCHEMAT ZASILANIA
OCHRONA OD PORAZEN DATA: 16.10.2015T. NR RYS.
SAMOCZYNNE WYt ACZENIE SKALA. -
UKtAD SIECI TN—C—S -




