inst. czujka dymu do demontazu

i ponownego montazu
po wykonaniu prac budowlanych demontaz osprzetu elektrycznego

fqgczniki-do przefozenia

inst. prowadzona w listwie PCV
do przefozenia na sufit

PRACOWNIA PROJEKTOWA

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
ul.Dluga 44/50, 00-241 Warszawa, tel 510 615 610

INWESTOR:
Powiat Wotominski
ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wolomin

TYTUL PROJEKTU:
PRZEBUDOWA BUDYNKU DPSu O WEWNETRZNY

SZYB WINDOWY DO PRZEWOZU OSOB
NIEPELONSPRAWNYCH

ADRES INWESTYCJI:

Dom Pomocy Spoleczne;j
ul. Konstytucji 3 Maja 7, 05-250 Radzymin

BRANZA: PROJEKTANT: NR UPR.: PODPIS:
INST.ELEKTRYCZNNE | inz. Wiesla Gizifiski 64/Wa/73

PROJEKTOWAL w specj. inst. elektr.
INST.ELEKTRYCZNNE | mgr inz. Waldemar Duranc St-239/86
SPRAWDZIL w specj. inst. elektr.
INST.ELEKTRYCZNNE | Zbigniew Woinski
OPRACOWAL
INST.ELEKTRYCZNNE | Piotr Sperzyfiski
OPRACOWAL

TYTUL RYSUNKU:
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

RZUT PIETRA-DEMONTAZE

OCHRONA OD PORAZEN DATA: 16.10.2015 1. NR RYS. IE 4
SAMOCZYNNE WYtACZENIE SKALA. 1100 -

UKEAD SIECI TN—C—S




