rr--rr——+——"7"~"7""7"7" - 7 s/ 1 r-r-r—r———«—~~"~"~"""™"™"™"™"&”/W~"“"&/"™>"&/W">"™"™~+ 1
! L1L2.L3 ! ! L1 !
| | | |
| | | |
| | | |
I I I . 25A I
\ \ \ 7\ oA \
\ \ \ 3 \
: ! - :
| 3} istn. \ \ [
[ ;7% [ [ [
| 13x1.g2,5 | |
I ! ! S301 S301 I
} } } 10A-B 10A-C }
| | | e “ |
| | | :"f\( i‘f\ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
[ [ [ pe [
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| N | | N |
| o - — - — — - - — — — — | | oH —1- - L — - — |- — |
| | | |
| @ 77777777777 | | [o] ) |
i G L & i
| | | |
| | | |
I wylqeznik istn. I I oswietlenie | oswistlenie | video— I
} Odbiory: gtéwny odbiory } } zewngtrzne |w wiatrolapie| domofon }
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
} Nr obwodu RP/ } } 1P opP 3P }
| | | |
} Typ przewodu . ! ! !
| lub kabla istn. } } YDY3x1,5 | YDY3x1,5 | YDY3x1,5 }
| | | |
} Moc/ilos¢ } } 0,3kW 0,3kw kpl.1 }
| | | |
‘- ___ d \-- - ___ J
Obudowa nascienna, 2x12 moduty w istn. wnece — istniejqca Obudowa S6 w istn. wnece
na bocznej scianie — projektowana
Lo PRACOWNIA PROJEKTOWA
O|Oloo [O7
—
i = |- @
—— = =
[— R
POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
Q ul.Dluga 44/50, 00-241 Warszawa; tel 510 615 610
2 3

INWESTOR:
Powiat Wotominski
ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wolomin

TYTUL PROJEKTU:
PRZEBUDOWA BUDYNKU DPSu O WEWNETRZNY

SZYB WINDOWY DO PRZEWOZU OSOB
NIEPELONSPRAWNYCH

ADRES INWESTYCJI:

Dom Pomocy Spoleczne;j
ul. Konstytucji 3 Maja 7, 05-250 Radzymin

BRANZA: PROJEKTANT: NR UPR.: PODPIS:

INST.ELEKTRYCZNNE | inz. Wiesta Gizinski 64/Wa/73

PROJEKTOWAL w specj. inst. elektr.
INST.ELEKTRYCZNNE | mgr inz. Waldemar Duranc St-239/86

SPRAWDZIL w specj. inst. elektr.
INST.ELEKTRYCZNNE | Zbigniew Woinski -

OPRACOWAL

INST.ELEKTRYCZNNE | Piotr Sperzynski -

OPRACOWAL

TYTUL RYSUNKU:
SCHEMAT I WIDOK ROZDZIELNICY RP

OCHRONA 0D PORAZEN
SAMOCZYNNE WYCLACZENIE
UKEAD SIECI TN—C—S

DATA: 16.10.20151r. NR RYS.

1E-9

SKALA: 1:100




