
25+27 Zawór wbudowany 3 15 0,013 6365 Zawór w grzejniku

25+27 Zawór wbudowany 3 15 0,013 6484 Zawór w grzejniku

26 Zawór wbudowany 4 15 0,019 5756 Zawór w grzejniku

26 Zawór wbudowany 4 15 0,019 5804 Zawór w grzejniku

26 Zawór wbudowany 3 15 0,010 6839 Zawór w grzejniku

28 Zawór wbudowany 3 15 0,011 5901 Zawór w grzejniku

32 Z - REG 1.8 15 0,043 5947 Na pionie ..:      dn  20

32 Zawór wbudowany 3 15 0,012 6060 Zawór w grzejniku

33 Zawór wbudowany 2 15 0,008 7295 Zawór w grzejniku

34 Zawór wbudowany 3 15 0,011 6298 Zawór w grzejniku

34 Zawór wbudowany 1 15 0,002 2088 Zawór w grzejniku

35 Zawór wbudowany 2 15 0,007 6708 Zawór w grzejniku

36 ZG TP 3.5 10 0,009 6459 Gałązka grzejnika  dn  14

4 ZG TP 1.5 10 0,004 9897 Gałązka grzejnika  dn  14

5 Zawór wbudowany 3 15 0,009 6337 Zawór w grzejniku

6 Zawór wbudowany 3 15 0,009 6384 Zawór w grzejniku

8 ZG TP 2 10 0,005 6997 Gałązka grzejnika  dn  14

9 ZG TP 3 10 0,007 6570 Gałązka grzejnika  dn  14

NastawaSymbolNr pom. Lokalizacja elementu

dP
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G

kg/s
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mm

1 Zawór wbudowany 4 15 0,019 6279 Zawór w grzejniku

10 Zawór wbudowany 1 15 0,003 5509 Zawór w grzejniku

11 Z - REG 2.8 15 0,056 2969 Na pionie ..:      dn  20

11 Z - REG 6.5 20 0,074 257 Na pionie ..:      dn  25

11 Zawór wbudowany 2 15 0,006 9901 Zawór w grzejniku

12 Zawór wbudowany 4 15 0,019 5739 Zawór w grzejniku

13 Zawór wbudowany 2 15 0,010 9272 Zawór w grzejniku

15 ZG TP 1.5 10 0,004 9871 Gałązka grzejnika  dn  14

16 Zawór wbudowany 3 15 0,010 6285 Zawór w grzejniku

17 Zawór wbudowany 3 15 0,011 5845 Zawór w grzejniku

19 ZG TP 2 10 0,004 6991 Gałązka grzejnika  dn  14

2 Zawór wbudowany 2 15 0,010 9229 Zawór w grzejniku

20 Zawór wbudowany 3 15 0,010 5752 Zawór w grzejniku

21 Zawór wbudowany 2 15 0,006 6515 Zawór w grzejniku

22 Z - REG 1.4 15 0,029 3754 Na pionie ..:      dn  16

24 Zawór wbudowany 2 15 0,004 6541 Zawór w grzejniku

25+27 Z - REG 4.2 20 0,124 2680 Na pionie ..:      dn  25

25+27 Zawór wbudowany 3 15 0,013 6254 Zawór w grzejniku

25+27 Zawór wbudowany 3 15 0,013 6018 Zawór w grzejniku

25+27 Zawór wbudowany 3 15 0,013 6005 Zawór w grzejniku

NastawaSymbolNr pom. Lokalizacja elementu
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Izolacja

średnica 

zewnętrzna 

ruociągu

dz

grubość 

ścianki 

rurociągu

g

średnica 

wewnętrzna 

rurociągu

dw

Minimalna grubość 

izolacji

(λ=0,035 W/(m·K)

e

mm mm mm mm

14 2 10 20

16 2 12 20

20 2,3 15,4 20

25 2,5 20 20

32 3 26 30

40 4 32 32

Wymiary rur

Uwaga: w przypadku zastosowania izolacji o innym wsp. 

λ grubośc izolacji należy przeliczyć.


