Drzwi EI30, szerokos$¢ min. 0,9m, otwierane

na zewnatrz, wyposazone od strony kottowni Zlew
w zamkniecie bezklamkowe otwierajace sie
z kottowni pod naciskiem

Proj. modut alarmowy detekgiji
gazu (wg proj. inst. gazu)
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Proj. detektor propanu DEX umieszczony
nad podtoga (wg proj. inst. gazu)
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Proj. sygnalizacja dzwiekowa i Swietlna A

wycieku gazu (wg proj. inst. gazu)

Uwaga:
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Proj. detektor propanu DEX umieszczony

Grzejnik F{
I

nad podtoga (wg proj. inst. gazu)

Proj. kanat wentylacji Ixh=20x10cm, wlot zabezpieczony
siatka, dolna krawedz kanatu na poziomie podtogi,

1. W pomieszczeniu kottowni wykonac spadek posadzki w kierunku otworu
wentylacyjnego umieszczonego nad podioga.

2. Na przejsciach rurociggéw przez sciany kottowni wykona¢ uszczelnienie p.poz. EI60
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