
Projektowany zasobnik

SGW(S) MAXI 720

przeznaczony do pracy z

pompami ciepła

2 x Naczynie wzbiorcze dla

c.c. Reflex NG18 - montaż

jedno pod drugim
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Wiszący kocioł gazowy

Viessmann Vitodens 100-W

typ B1HC 6,5-26kW

Wiszący kocioł gazowy

Viessmann Vitodens 100-W

typ B1HC 6,5-26kW

Zasobnik Vitocell

VC-V 100 CUG 100l

Naczynie wzbiorcze

dla c.w.u. Refix DE8

Naczynie wzbiorcze

dla c.w.u. Refix DE8

Sprzęgło

hydrauliczne Elterm

SHE/SHE-OC/SHE-SM

Sprzęgło

hydrauliczne Elterm

SHE/SHE-OC/SHE-SM

Pompa ciepła jednostka

wewnętrzna EHBX16CB9W

Q=16kW,

M=45kg, L=30dBA

Pompa ciepła jednostka

wewnętrzna EHBX16CB9W

Q=16kW,

M=45kg, L=30dBA

KOTŁOWNIA - SCHEMAT TECHNOLOGICZNY ( )
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INSTALACJA C.O. - ZASILANIE

INSTALACJA C.O. - POWRÓT

INSTALACJA FREONOWA - GAZ

INSTALACJA FREONOWA - CIECZ
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INSTALACJA CYRKULACJI

INSTALACJA C.W.U.

INSTALACJA ZIMNEJ WODY

DN40

DN40DN20

CuØ6x9

CuØ6x9

DN50

DN50

KOTŁOWNIA - RZUT POMIESZCZENIA (1:50)
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UWAGA:

- IZOLACJA RUROCIĄGÓW WG WT2019

- MONTAŻ URZĄDZEŃ WG. ZALECEŃ PRODUCENTA.

- BEZPOŚREDNIO PRZED URZĄDZENIEM WYKONAĆ REDUKCJE /PRZEŚĆIE

ZE ŚREDNICY PROJEKTOWANEGO RUROCIĄGU NA ŚREDNICE KRÓĆCA

PRZYŁĄCZENIOWEGO DO POMPY OBIEGOWEJ
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Rozbudowa instalacji źródła

ciepła wg rysunku IS13

DN50

DN50
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Istniejący kocioł Viessmann

Vitodens 100-W typ B1HC

6,5-26kW

Zasobnik Vitocell

VC-V 100 CUG 100l

- do demontażu

Naczynie wzbiorcze dla

c.o. Reflex NG80 montaż

pod pompą ciepła

Naczynie wzbiorcze dla

c.o. Reflex NG80 montaż

pod pompą ciepła

Naczynie wzbiorcze dla

c.w.u. Refix DD 25
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PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZOWA

GAS ISTNIEJĄCA INSTALACJA GAZU - DO DEMONTAŻU

GAS

Zbiornik buforowy SG(B)400

INSTALACJA CHŁODZENIA - ZASILANIE

INSTALACJA CHŁODZENIA - POWRÓT

OPIS ARMATURY

pompa obiegowa

filtr siatkowy

zawór odcinający

zamknięte naczynie wzbiorcze

monometr tarczowy 0-6bar

zawór zwrotny

zawór odwadniający

zawór trójdrogowy z siłownikiem
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PODZIAŁ OBIEGÓW:

A OBIEG CENTRALE WENTYLACYJNE

B OBIEG KLIMAKONWEKTORY

C OBIEG GRZEWCZY - PODŁOGÓWKA
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INSTALACJA ZASILANIA CENTRAL - ZASILANIE

INSTALACJA ZASILANIA CENTRAL - POWRÓT
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instalacja cyrkulacji

instalacja zimnej wody

instalacja c.w.u

DN32

DN15

DN32
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Wymiana istniejącego zasobnika

na zasobnik dostosowany do

pracy z pompą ciepła

Rozdzielacz c.o. montaż

nad zasobnikiem
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Nawiew świerzego powietrza do

kotłowni 0,1 m ponad posadzką

∅200

Kratka wyciągowa  ∅160

0,5 m pod sufitem

Projekt realizowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i powiatu wołomińskiego
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